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- Warmequelle (Warmepumpe Eintritt)
Schaltschrank > - Warmequelle (Warmepumpe Austritt)
Kunde - Heizung VL

- Heizung RL

Raumhéhe 2500

Optional
EDV Kunde EcoTouch 5007.5 Ai

g EcoTouch 5008.5 Ai
EcoTouch 5010.5 Ai
EcoTouch 5014.5 Ai
EcoTouch 5018.5 Ai
EcoTouch 5023.5 Ai
EcoTouch 5029.5 Ai
EcoTouch 5029.5 Ai
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Hinweise:

Das Schema dient lediglich als
Hilfestellung fiir eine noch
durchzufiihrende Planung. Kein
Optional Owimzﬂ flir Irrtum, _mn:.z_wo:m
DPS 130/370 Anderung oder .wn:_,m_c. und
Beschreibungsfehler.

Die Warmequellenleitungen sind
innerhalb der Technikzentrale
diffusionsdicht gegen
Schwitzwasserbildung zu
isolieren!

Die Volumina der Ausdehnungsgefafe sind
in Bezug auf das Anlagenvolumen durch
das installierende Handwerk zu Uberpriifen.
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